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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

        
     Θ παροφςα μελζτθ  προχπολογιςμοφ 41.905,93€ με τον ΦΡΑ, αφορά τθν  προμικεια και τθν 
τοποκζτθςθ επτά (7) μεταλλικϊν δεξαμενϊν, χωρθτικότθτασ 6,75m3, για τιν κάλυψθ των αναγκϊν 
γεμιςτικϊν  αντλιοςταςίων ςε υφιςτάμενεσ  γεωτριςεισ,  όπου υπάρχει ανάγκθ τοποκζτθςθσ 
δεξαμενισ ι αντικατάςταςθσ παλθάσ διαβρωμζνθσ, ςε επτά (7) ςυγκεκριμζνα ςθμεία υδρολθψιϊν   
του διευρυμζνου Διμου Νάουςασ. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει όλα τα ζξοδα (υλικά, μεταφορικά, 
εργατικά, καταςκευαςτικά) απο τθν αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ τθσ παλθάσ καταςκευισ πλιρωςθσ 
βυτίων ι δεξαμενισ εάν υπάρχει,  τθν προμικεια   και τοποκζτθςθ  τθσ καινοφργιασ,τθν υδραυλικι 
ςφνδεςθ τθσ δεξαμενισ με τθν υφιςτάμενθ γεϊτρθςθ, τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ του πλωτιρα με τον 
πίνακα τθσ παροχισ του ρεφματοσ,  τισ δοκιμζσ, μζχρι και τθν παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 
      
     Τα ςθμεία υδρολθψίασ ςτα οποία κα τοποκετθκοφν οι δεξαμενζσ είναι τα εξισ: 
     1.ΡεριοχιϋϋΣκορπιόσϋϋΤ.Κ.Μονοςπίτων 
     2.Ρεριοχι νεκροταφείων Τ.Κ.Μαρίνασ 
     3.ΡεριοχιϋϋΗουλοφμιϋϋΤ.Κ.Ρολυπλατάνου 
     4.ΡεριοχιϋϋΤοφμπαϋϋΤ.Κ.Αγγελοχωρίου 
     5.ΡεριοχιϋϋΡαλθόσ ΜφλοσϋϋΤ.Κ.Αγγελοχωρίου 
     6.Ρεριοχι νεκροταφείων Τ.Κ.Ανω Ηερβοχωρίου 
     7.Ρεριοχι παλθάσ εκκλθςίασ-νεκροταφείων Τ.Κ.Κάτω Ηερβοχωρίου 
      
     Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει   μετά απο τθν παραλαβι τθσ προμικειασ απο τθν αρμόδια 
επιτροπι,   τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ  και τθν ζκδοςθ τιμολογίου πϊλθςθσ.   

 
ΣΡΟΠΟ  ΚΑΣΑΚΕΤΗ  ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ      

      
        Οι δεξαμενζσ κα είναι κυβικζσ διαςτάςεων (3000μικοσΧ1500πλάτοσΧ1500φψοσ)χιλ. κα 
καταςκευαςτοφν απο φφλλα ανοξείδωτων ελαςμάτων διαςτάςεων (3000Χ1500Χ3)χιλ., προσ 
αποφυγι οξειδϊςεων και διαβρϊςεων, τα οποία κα ςυγκολλθκοφν επιμελϊσ μεταξφ τουσ. Πλα τα 
υλικά, γωνίεσ, μοφφεσ, νίπελ, ςωλινεσ, κα είναι επίςθσ ανοξείδωτα. Στο εςωτερικό τθσ κα 
καταςκευαςτεί  ςταυροειδζσ πλαίςιο αντιςτιριξθσ, με  κοιλοδοκοφσ διαςτάςεων (50Χ50Χ3)χιλ. που 
κα ςυγκολλθκοφν ςε λάμα διαςτάςεων (40Χ3)χιλ.θ οποία κα τοποκετθκεί-ςυγκολλθκεί περιμετρικά 

     
ΔΘΜΟΣ ΘΩΙΚΘΣ ΡΟΛΘΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ Θ/Μ 

  

                                    ΡΟΜΘΘΕΙΑ : 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
        ΑΙΘ.Ρ.  : 

                                                    ΚΑΕ  :          

Μεταλλικών Δεξαμενών 

6,75m3  Γεμ/κών αντλ/σίων   
  41.905,93€   

1000/18-01-2016 
02.25.7326.011 
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ςτο μζςον των τοιχωμάτων, για να ςυγκρατεί   τθν δεξαμενι από τθν πίεςθ του νεροφ. Θ βάςθ 
ςτιριξθσ τθσ δεξαμενισ κα είναι υπερυψωμζνθ κατα δφο (2)  μζτρα απο το ζδαφοσ και κα 
καταςκευαςτεί με κοιλοδοκοφσ (100Χ100Χ3)χιλ. ςε ορκογϊνιο ςχιμα διαςτάςεων 
(3000μικοσΧ1500πλάτοσ)χιλ.που κα ενϊνεται  ςταυροειδϊσ με κοιλοδοκοφσ (100Χ100Χ3)χιλ. για τθν 
αςφαλι ςτιριξθ τθσ δεξαμενισ.  Θ βάςθ κα ςτθρίηεται ςε ζξι (6) κοιλοδοκοφσ (100Χ100Χ3)χιλ. μικουσ 
δφο (2) μζτρων οι οποίοι κα ενϊνονται μεταξφ τουσ με άλλουσ κοιλοδοκοφσ μικρότερων διαςτάςεων 
(50Χ50Χ3)χιλ. περιμετρικά και γωνίεσ (40Χ40Χ4)χιλ. που κα ςυγκολλθκοφν ςε ςχιμα ϋϋχιαςτίϋϋ,ϊςτε 
να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι ςτατικότθτα. Στο κάτω μζροσ-πζλμα  των κοιλοδοκϊν  κα 
ςυγκολλθκοφν χαλφβδινεσ πλάκεσ διαςτάςεων(150Χ150Χ12)χιλ. και κα βιδωκοφν ςε υφιςτάμενθ 
βάςθ απο οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με ειδικά μεταλλικά ςτριφϊνια (120Χ12)χιλ.  Οι ςωλινεσ παροχισ 
νεροφ διαμζτρου 4ϋϋκα είναι δφο (2) εκατζρωκεν τθσ δεξαμενισ,  κα ζχουν μικοσ (1,50) μετ., κα 
ςτθρίηονται με γωνία (40Χ40Χ4)χιλ.απο το ςϊμα τθσ δεξαμενισ και κα βρίςκονται ςε ανάλογο φψοσ 
ϊςτε θ πρόςβαςθ των βυτίων για ανεφοδιαςμό να είναι εφκολθ και να μιν εγκυμονεί κινδφνουσ και 
πρόκλθςθ ατυχθμάτων. Στθν άκρθ των ςωλινων κα υπάρχει βάνα ορειχάλκινθ 4ϋϋ, πιζςεωσ 10ατμ. 
για τθν πλιρωςθ των βυτίων.  
     Θ δεξαμενι κα ανεφοδιάηεται αυτόματα με νερό απο τθν παρακείμενθ γεϊτρθςθ με τθν βοικεια 
υποβρφχιασ αντλίασ και ειδικϊν βοθκθτικϊν εξαρτθμάτων (θλεκτρικόσ πλωτιρασ και ο εξοπλιςμόσ 
του). Ο πλωτιρασ κα τοποκετθκεί πλθςίον τθσ ανκρωποκυρίδασ για εφκολθ πρόςβαςθ.  Θ       
ανκρωποκυρίδα κα είναι διαςτάςεων (500Χ500)χιλ.με ανοιγϊμενο κάλυμα, για τον ζλεγχο ι τον 
κακαριςμό τθσ δεξαμενισ. Τα ςτόμια τθσ δεξαμενισ κα είναι ζξι (6). Ζνα (1) ςτόμιο 4ϋϋ ςτο πάνω 
μζροσ για πλιρωςθ, ζνα (1) ςτόμιο 4ϋϋ επίςθσ ςτο πάνω μζροσ για υπερχφλθςθ, ζνα (1) ςτόμιο 4ϋϋ ςτο 
κατϊτερω ςθμείο τθσ για κακαριςμό,ςθμείο το οποίο πρζπει να υπολογιςτεί κατα τθν καταςκευι και 
δφο (2) ςτόμια 4ϋϋ ςτα πλαϊνά και απζναντι τοιχϊματα εκατζρωκεν τθσ δεξαμενισ, ςε φψοσ περίπου 
δζκα (10) εκ. απο τον πυκμζνα για τθν αποφυγι αναρόφυςθσ διαφόρων ακακαρςιϊν,  τα οποία  με 
τθν βοικεια ςωλινων και βανϊν, κα χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρωςθ των βυτίων.Επίςθσ ζνα (1) 
ςτόμιο 1/2ϋϋ ςτο πάνω μζροσ τθσ δεξαμενισ κοντά ςτθν ανκρωποκυρίδα για εφκολθ πρόςβαςθ, ϊςτε 
να τοποκετθκεί ο μθχανιςμόσ του θλεκτρικοφ πλωτιρα. Στο επάνω μζροσ τθσ δεξαμενισ κα 
ςυγκολλθκοφν δφο (2) γάντηοι-αγκφρια για τθν ανφψωςι τθσ. 
    Θ δεξαμενι με τθν βάςθ τθσ δζν κα πακτωκεί, αλλά κα τοποκετθκεί-βιδωκεί (για τθν εφκολθ 
μετακίνθςι τθσ εάν χρειαςτεί)  επάνω ςε υφιςτάμενθ βάςθ απο οπλιςμζνο ςκυρόδεμα διαςτάςεων 
μζχρι 100m2(ανάλογα με τθν μορφολογία του εδάφουσ), ςε ςθμείο που κα επιτρζπει τθν εφκολθ 
διζλευςθ των βυτίων. 
    Θ βάςθ του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ πρζπει να ζχει μικρι κλίςθ πρόσ τον πλθςιζςτερο χάνδακα 
για τθν απορροι των νερϊν και οι άκρεσ τθσ  να εχουν τθν μορφι ράμπασ, για τθν εφκολθ πρόςβαςθ 
των βυτίων. 

ΔΟΚΙΜΕ 
        
      Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ο προμθκευτισ κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ δοκιμζσ 
παρουςία τθσ υπθρεςίασ.  
      1) Δοκιμι πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ με νερό και ζλεγχοσ για τυχόν διαρροζσ. Κατα τθν δοκιμι αυτι 
θ δεξαμενι πρζπει να μείνει πεπλθρωμζνθ ικανό χρόνο για να ϋϋπάρειϋϋ τισ απαραίτθτεσ πιζςεισ και 
διαςτολζσ ϊςτε να εμφανιςτοφν τυχόν προβλιματα.  
      2) Δοκιμι πλιρωςθσ-εκκζνωςθσ και ζλεγχοσ αυτόματθσ λειτουργίασ των βοθκθτικϊν μθχανιςμϊν. 
      3) Δοκιμι μζτρθςθσ χρόνου πλιρωςθσ, ϊςτε να ρυκμιςτεί θ λειτουργία τθσ υποβρφχιασ αντλίασ 
τθσ γεϊτρθςθσ μεςω τθσ ρφκμιςθσ των πλωτιρων τθσ δεξαμενισ. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

      
      Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ είναι  41.905,93€  ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 23%.   
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 

                                              ΚΤΒΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 6,75m3  ΜΕ ΒΑΗ 
  

Α/Α ΕΙΔΟ  ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝ
Η ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ανα 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 ΕΛΑΣΜΑ INOX 

(3000Χ1500Χ3) χιλ. 
44170000-2 ΤΕΜ 5 445,40 2.227,00 

 

 7 

 

15.589,00 

2 
  ΓΩΝΙΑ INOX 6μετ. 

 (40Χ40Χ4) χιλ. 
44212500-4 ΤΕΜ 3 60,00 180,00 

 
7 

 

1.260,00 

3 
  ΛΑΜΑ INOX 4μετ. 

 (40Χ3) χιλ. 
44212500-4 ΤΕΜ 2 24,00 48,00 

 
7 

 

336,00 

4 ΝΙΡΕΛ INOX 4” 44164310-3 ΤΕΜ 6 45,00 270,00 
 

7 

 

1.890,00 

5 
ΒΑΝΑ 

ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΘ 4” 
44164310-3 ΤΕΜ 2 86,00 172,00 

 
7 

 

1.204,00 

6 ΜΟΥΦΑ INOX 4” 44164310-3 ΤΕΜ 2 35,00 70,00 
 

7 

 

490,00 

7 ΓΩΝΙΑ INOX 4”  44212500-4 ΤΕΜ 2 45,00 90,00 
 

7 

 

630,00 

8 
ΣΩΛΘΝΑΣ INOX 4” 

6μετ. 
44161200-8 Μ 3 60,00 180,00 

 
7 

 

1.260,00 

9 
ΘΛΕΚΤΙΚΟΣ 

ΡΛΩΤΘΑΣ 
38420000-5 ΤΕΜ 1 32,00 32,00 

 
7 

 

224,00 

10 

ΑΝΘΩΡΟΘΥΙΔΑ 

με ΑΝΟΙΓΏΜΕΝΟ 

ΚΑΛΥΜΑ 

(500Χ500)χιλ. 

44170000-2 ΤΕΜ 1 70,00 70,00 

 
7 

 

490,00 

11 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
44315200-3 ΑΡΟΚ 1 50,00 50,00 

 
7 

 

350,00 

12 
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 6μετ. 

(100Χ100Χ3)χιλ. 
44212240-3 ΤΕΜ 6 46,00 276,00 

 
7 

 

1,932,00 

13 
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 6μετ. 

(50Χ50Χ3)χιλ. 
44212240-3 ΤΕΜ 3 23,00 69,00 

 
7 

 

483,00 

14 
ΧΑΛΥΒΔΙΝΘ ΡΛΑΚΑ 

(150Χ150Χ12)χιλ. 
44170000-2 ΤΕΜ 4 5,00 20,00 

 
7 

 

140,00 

15 
ΣΤΙΦΩΝΙ 

(12Χ120)χιλ. 
44531510-9 ΤΕΜ 16 0,63 10,08 

 
7 

 

70,56 

16 ΧΩΜΑ-ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 44800000-8 ΑΡΟΚ 1 50,00 50,00 
 

7 

 

350,00 
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17 

ΑΡΟΞΘΛΩΣΘ 

ΡΑΛΘΑΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΘΣ ι 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

 μετα των 

ΡΑΕΛΚΟΜΖΝΩΝ 

και ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ-

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 

ΚΑΙΝΟΥΓΙΑΣ 

45232152-2 ΑΡΟΚ 1 953,04 953,04 

 
 
 

 
7 

 

 

 

6.671,30 

18 
ΓΕΑΝΟΣ-

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 
45232152-2 ΑΡΟΚ 1 100,00 100,00 

 
7 

 

700,00 

     
ΑΘΡΟΙΜΑ 4.867,12 

 
7 

 

34.069,86 

     
ΦΠΑ 23% 1.119,44 

 
7 

 

7.836,07  

     
ΤΝΟΛΟ 5.986,56 

 
7 

 

41.905,93  

 
                                                     

 
 
 

Νάουσα 18-01-2016 
        
                                     υντάχθηκε                                Θεωρήθηκε       
                             Ο Προϊστάμενος Η/Μ                                Ο Διευθυντής Σ.Τ.Δ.Ν. 
 
 
 

                                  Παλαιάς Γεώργιος                                                        Παφλος Κυριακίδης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
         Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σ.Ε.                                           Πολιτικός Μηχανικός 
                                      με Β' βαθμό                                                               με Β' βαθμό  
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
 

 
  

                                                                             ΝΑΟΤΑ  18-01-2016 
                                                                                    Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
                                                                               ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
                                                                                                   ΗΛ/ΓΟ ΜΗΧ/ΚΟ Σ.Ε. 

 
 

1  ΕΛΑΣΜΑ INOX (3000Χ1500Χ3)χιλ. 

Δλαζμα INOX Τύπορ: 304 

Γιαζηάζειρ: (3000Χ1500Χ3)σιλ., 

Βάπορ: 108κιλά/μέηπο 

Χημική ανάλςζη: C=0,08%,Mn=2,00%,P=0,045%,S=0,03%,Cr=18-20%, 

Ni=8-10,5%  

2 ΓΩΝΙΑ  INOX (40X40Χ4) χιλ. 

Γωνία INOX 

Γιαζηάζειρ: (40Χ40Χ4)σιλ., 

Βάπορ: 2,432κιλά/μέηπο 

Μήκορ: 6 μέηπα 

3 ΛΑΜΑ  INOX (40Χ3) χιλ. 

Λάμα INOX 

Γιαζηάζειρ: (40Χ3)σιλ., 

Βάπορ: 0,96κιλά/μέηπο 

Μήκορ: 4 μέηπα 

4 ΝΙΡΕΛ  INOX 4” Νίπελ  INOX διαμ. 4 ινηζών, πίεζηρ10atm 

5 ΒΑΝΑ ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΘ 4” 

Βάνα οπεισάλκινη ή διακόπηηρ ο οποίορ θα είναι ζθαιπικόρ και θα 

αποηελείηαι : 1)από ηο ζώμα ηος διακόπηη από θωζθοπούσο οπείσαλκο με 

ανηοσή ζε εθελκςζμό > 2.000Kg/cm², 2)ηην βαλβίδα ζθαιπική οπεισάλκινη 

με παπέμβςζμα ζηεγανόηηηαρ από "θίμπεπ" ή ιζοδύναμο ςλικό, 3)ηο 

ζηέλεσορ βαλβίδαρ από οπείσαλκο. Ο διακόπηηρ θα έσει διάμεηπο Φ4", θα 

είναι καηάλληλορ για πίεζη 10atm και θεπμοκπαζία νεπού μέσπι 120°Cμε 

επισπωμιωμένο ζώμα και λαβή. 

6 ΜΟΥΦΑ INOX  4”  Μούθα  INOX  διαμ. 4 ινηζών, πίεζηρ 10atm 

7 ΓΩΝΙΑ INOX 4”   Γωνία  INOX    διαμ. 4 ινηζών, πίεζηρ 10atm 

8 ΣΩΛΘΝΑΣ INOX 4” 
Σωλήναρ  INOX  (304), 4 ινηζών, διαμέηπος (104Χ2)σιλ, πίεζηρ 10αημ, 

βάποςρ 5,13κιλά/μέηπο, μήκοςρ 6μέηπα 

9 ΘΛΕΚΤΙΚΟΣ ΡΛΩΤΘΑΣ  Με ανηίβαπο, ηάζηρ 250V,ένηαζηρ 10Α,πίεζηρ 10Β, με καλώδιο 10 μέηπα 

10 ΑΝΘΩΡΟΘΥΙΔΑ  Ανθπωποθςπίδα διαζηάζεων (500Χ500)σιλ. με ανοιγώμενο κάλςμα 

11 ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ  Διδικά ανοξείδωηα ηλεκηπόδια και ζύπμαηα 

12 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ (100Χ100Χ3) χιλ. 
Κοιλοδοκόρ  

σάλςβα(100Χ100Χ3)σιλ, μήκορ 6μέηπα 

13 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ (50Χ50Χ3) χιλ. Κοιλοδοκόρ 

σάλςβα(50Χ50Χ3)σιλ, μήκορ 6μέηπα 

14 ΧΑΛΥΒΔΙΝΘ ΡΛΑΚΑ (150Χ150Χ12) χιλ. Για ηην έδπαζη ηων κοιλοδοκών ηηρ βάζηρ ζηο ςθιζηάμενο ζκςπόδεμα 

Χαλύβδινη πλάκα (150Χ150Χ12)σιλ.   

15 ΣΤΙΦΩΝΙ (12Χ120) χιλ. Μεηαλλικά ζηπιθώνια για ηην ζηήπιξη ηηρ βάζηρ ζηο έδαθορ (12Χ120)σιλ. 

16 ΧΩΜΑ-ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Διδική βαθή ηηρ βάζηρ για αποθςγή οξειδώζεων 
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       ΔΘΜΟΣ ΘΩΙΚΘΣ ΡΟΛΘΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
         ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

          ΤΜΘΜΑ Θ/Μ 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

                                              ΚΤΒΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 6,75m3  ΜΕ ΒΑΗ 
  

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝ
Η ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ανα 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 ΕΛΑΣΜΑ INOX 

(3000Χ1500Χ3) χιλ. 
44170000-2 ΤΕΜ 5     

 

 7 

  

2 
  ΓΩΝΙΑ INOX 6μετ. 

 (40Χ40Χ4) χιλ. 
44212500-4 ΤΕΜ 3     

 
7 

 

  

3 
  ΛΑΜΑ INOX 4μετ. 

 (40Χ3) χιλ. 
44212500-4 ΤΕΜ 2     

 
7 

  

4 ΝΙΡΕΛ INOX 4” 44164310-3 ΤΕΜ 6     
 

7 

 

  

5 
ΒΑΝΑ 

ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΘ 4” 
44164310-3 ΤΕΜ 2     

 
7 

 

  

6 ΜΟΥΦΑ INOX 4” 44164310-3 ΤΕΜ 2     
 

7 

 

  

7 ΓΩΝΙΑ INOX 4”  44212500-4 ΤΕΜ 2     
 

7 

 

  

8 
ΣΩΛΘΝΑΣ INOX 4” 

6μετ. 
44161200-8 Μ 3     

 
7 

  

9 
ΘΛΕΚΤΙΚΟΣ 

ΡΛΩΤΘΑΣ 
38420000-5 ΤΕΜ 1     

 
7 

 

  

10 

ΑΝΘΩΡΟΘΥΙΔΑ 

με ΑΝΟΙΓΏΜΕΝΟ 

ΚΑΛΥΜΑ 

(500Χ500)χιλ. 

44170000-2 ΤΕΜ 1     

 
7 

  

11 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
44315200-3 ΑΡΟΚ 1     

 
7 

 

  

                                    ΡΟΜΘΘΕΙΑ : 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
        ΑΙΘ.Ρ.  : 

                                                    ΚΑΕ  :          

Μεταλλικών Δεξαμενών 

6,75m3  
Γεμ/κών αντλ/σίων   

  41.905,93€   
1000/18-01-2016 
02.25.7326.011 
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12 
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 6μετ. 

(100Χ100Χ3)χιλ. 
44212240-3 ΤΕΜ 6     

 
7 

  

13 
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 6μετ. 

(50Χ50Χ3)χιλ. 
44212240-3 ΤΕΜ 3     

 
7 

 

  

14 
ΧΑΛΥΒΔΙΝΘ ΡΛΑΚΑ 

(150Χ150Χ12)χιλ. 
44170000-2 ΤΕΜ 4     

 
7 

 

  

15 
ΣΤΙΦΩΝΙ 

(12Χ120)χιλ. 
44531510-9 ΤΕΜ 16     

 
7 

 

  

16 ΧΩΜΑ-ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 44800000-8 ΑΡΟΚ 1     
 

7 

 

  

17 

ΕΓΑΣΙΑ 

ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ 

ΡΑΛΘΑΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΘΣ ι 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

 μετα των 

ΡΑΕΛΚΟΜΖΝΩΝ 

και ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ-

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 

ΚΑΙΝΟΥΓΙΑΣ 

45232152-2 ΑΡΟΚ 1     

 
 
 

 
7 

 

 

 

  

18 
ΕΓΑΣΙΑ ΓΕΑΝΟΥ 

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 
45232152-2 ΑΡΟΚ 1     

 
7 

 

  

     
ΑΘΡΟΙΜΑ   

 
7 

  

     
ΦΠΑ 23%   

 
7 

 

   

     
ΤΝΟΛΟ   

 
7 

 

   

 
                                                     

Νάουσα.          /        /2016 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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